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BADANIA

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Oswiecimiu Laboratorium
32-603 Oswigcim, ul. Ostatni Etap 6,
tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0180/2019

T
AB 1353
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Miejski Zaktad Gospodarki
Zleceniodawca Komunalnej w Chetmku Sp. z 0.0.,
ul. Piastowska 18, 32-660 Chetmek
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Laboratorium posiada

akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji nr AB 1353 w
zakresie pobierania prébek

Zlecenie Zlecenie nr 0098/2019/Z z dnia 2019-05-06
Rodzaj prébki Woda przeznaczona do spozycia
Nr probki w

L - s ——
laboratorium Miejsce pobrania prébki/opis probki

wody przeznaczonej do
spozycia oraz oznaczania:

0712/2019 32-660 Chetmek, ul. Zeromskiego 10 - SUW Chetmek

barwy

metnosci Prébka pobrana przez przeszkolonego
odczynu Probke pobrat pracownika MZGK w Chetmku - nr
przewodnosci el. wiasciwej zaswiadczenia GP/182-38-3/811/2007
azotynéw

azotanow Data pobrania prébki®" 2019-05-06, 09:00

jonu amonowego

chlorkow Data dostarczenia probki 2019-05-08, 10:50

slarczanow

zelaza ‘ogoinego . Brak informacji od klienta
manganu. Metoda pobrania o metodzie pobrania probki
wapnia, glinu,

twardosci ogdlnej
bakteri grupy coli

Nr protokotu pobrania -

Escherichia coli
enterokokéw

Stan proébki Prawidtowy

ogdlnej liczby
mikroorganizméw
w 22 36°C

Data wykonania badania 2019-05-06 - 2019-05-09

Decyzjg nr 2/DL/18

Uwagi na temat probki Monitoring kontrolny

Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego z dnia
22.10.2018r. Laboratorium jest
uprawnione do badania wody
przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

Sprawozdanie sporzgdzit Sprawozdanie autoryzowat
Specjalista

Laboyfapt analiz ds. analityki Eg:’mratoryjnej
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* Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci
* Wszystkie wyniki badan zawarte w tym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanej prébki
* W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg — termin ich sktadania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan.

ZKJ-7.8-01 wyd. 1z 11.03.2019r. Oswiecim, 2019-05-22
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0180/2019

Wyniki badan? %

Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza ; _r,J;c'Jzt;I;ion;g paraVrY1aerttr32(z:na3>
M(—;tnoéc’: AZ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,16 £ 0.02 1
Barwa AZ | mae | PRSI Sziiosavie e s
pH AZ PN-EN ISO 10523:2012 " t;’]‘:iza’ﬁ o 6.5-9.5
C’Vrggvg%dnoéé elektryczna w&aécivAv; e PN-EN 27888:1999 264+ 5 2500
Liczba bakterii grupy coli AZ jtk w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 0
Liczba Escherichia coli AZ jtk w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 0
Liczba enterokokow AZ jtk w 100 mi PN-EN SO 7899-2:2004 0 0
é)zg?ga liczba mikroorganizméw ,\ol\vz itkw 1 mi PN-EN ISO 6222:2004 0 Bez nie;z)rr;']si\g:]dtowych

YW przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodzg od klienta

2) Wynik podano wraz z niepewnoscig rozszerzona, ktéra wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia
k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95% (bez uwzglednienia etapu pobierania prébki). Podana
niepewnos$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametryczne;.

% Warto$¢ parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnosci

AZ - oznacza metodg badawczg objetg zakresem akredytacji AB 1353 oraz ujeta w decyzji PPIS nr 2/DL/18 z dnia 22.10.2018r o zatwierdzeniu
Laboratorium PWIK Sp. z 0. o w Oswigcimiu jako spetniajacego wymagania do wykonywania badan jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

W przypadku probki dostarczonej przez klienta, gdy laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probki, zamieszczane na
sprawozdaniu wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.

Ocene zgodnosci z wymaganiami dokonano w oparciu o wartosci parametryczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymane wyniki poréwnano z warto$ciami parametrycznymi nie uwzgledniajgc niepewnosci pomiaru. Wszystkie wyniki oznaczen oraz ocena
zgodnos$ci z wymaganiami odnoszg sie wytgcznie do badanej probki

Stwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci wynikéw pomiaru z wymaganiami:

Wszystkie wyniki oznaczen w badanej prébce nie przekraczajg wartoci parametrycznych.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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- LABORATORIA BADAWCZE IBENRA
LAJSKI: 5///—%3 %
: i . . ) . NN
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka KON BADANIA
FILIA POLUDNIE:
: AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 5494/04/2019/F/2
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. O$wigcim 32-603 Og$wigcim ul. Ostatni Etap 6
Zlecenie Nr: 5494/04/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 32-660 Chehmek, Zeromskiego 10
Miejsce pobrania: SUW Chetmek
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: %€
Data i godzina: 06-05-2019
Pobranie probek wg: 0bki pobrane przez Zleceniodaw 8 e :
Transponpprébek‘:’vg ?:\RS sp_A_ ? * Odbierajacy: ~ Probkobiorca JARS nr: 329
Numer probki:  20985/04/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 06-05-2019 Data zakonczenia badan: ~ 09-05-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢+*
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LK =11
200 108 B
Liczba progowa smaku (TFN) TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Liczba progowa zapachu (TON) TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK
<1
Suma chloranéw 1 chlorynow (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-9
LK |obliczen)
0,7 0,057 0,014

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)
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** - niepewnos$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpotczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

[
Wyniki odnoszg sig wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilodci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.
|
Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dn. 16.01.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia:

Autoryzowal wynik:

Zatwierdzil: Podpisano:

09-05-2019 ?9 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Ms
Pracownik JARS nr: 358 LT
15494104/2019”:/2 Strona 7‘
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FILIA POLUDNIE: AB 1095

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

\k__// POLSKIE CENTRUM
m AKREDYTACS!

D
///,//

PCA

Sprawozdanie z badan Nr: 5494/04/2019/M/2

Zleceniodawca:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. O$wigcim 32-603 Oswiecim ul. Ostatni Etap 6

Zlecenie Nr: 5494/04/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS S.A.
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 32-660 Chehmek, Zeromskiego 10
Miegjsce pobrania: SUW Chetmek

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: °C

Data i godzina: 06-05-2019

Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawce
Transport probek: JARS S.A.

Odbierajacy: Probkobiorca JARS nr: 329

Numer probki: ~ 20985/04/19

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: ~ 06-05-2019 Data zakonczenia badan: ~ 07-05-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§¢**
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml | (Ae) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0

LK |facznie ze sporami

MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., Poz. 2294)

L5494/04/201 9IM/2

Strona 1 l




** - niepewnos$¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

Wyniki odnosz3 sie wytacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

|
Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. EQz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/rn_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 35/2018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/Z1/80-34/2018 z dn. 27.09.2018r. oraz NS/HKi$/4560/ZL/2-1/2019 z dn. 16.01.2019r. wyd. przez PPIS Katowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
09-05-2019 Pl Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pracownik JARS nr: 358 |” I“""'
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