6 ® Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
0 pw. l( w Oswiecimiu Laboratorium

32-603 Oswigeim, ul. Ostatni Etap 6,

tel: 33/ 843-28-14, fax: 33/ 843-17-15

PCA

Poiseie Coinraum
AXREDTTACII

% SPRAWOZDANIE 7 BADAN NR 0595/2019
BADANIA
T Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej
45 13563 r Zleceniodawca w Chetmku Sp. z 0.0.,
N ul. Piastowska 18, 32-660 Cheimek
il o)
% Zlecenie Zlecenie nr 0343/2019/Z z dnia 2019-12-02
Y
’/w,ﬁ‘s\)\o\‘ Rodzaj prébki Woda przeznaczona do spozycia

Laboratorium posiada
akredytacje Polskiego Centrum Nr prébki w
Akredytacji nr AB 1353 w laboratorium
zakresie pobierania prébek

wody przeznaczonsj do 2033/2019
spozycia oraz oznaczania:

Miejsce pobrania prébki/opis prébki!

32-660 Chelmek, ul. Powstaricéw Sigskich 2

barwy

metnosci Prébka pobrana przez przeszkolonego
odczynu Prébke pobrat pracownika MZGK w Cheimku - nr
przewodnosci el. wiasciwe zaswiadczenia GP/1 82-38-3/811/2007
azotyndw

azotanbw Data pobrania prébki?) 2019-12-02, 09:00

jonu amanowego

il W Data dostarczenia prébki 2019-12-02, 10:20

zelaza ogoinego . Brak informacji od klienta
&‘::ﬂ:”:"nu Metoda pobrania 0 metodzie pobrania probki

twardosci ogéinej
bakteri grupy coli
Escherichia coli . i
enterokokéw Stan prébki Prawidlowy
ogéinej liczby

mikroorganizméw Data wykonania badania 2019-12-02 - 2019-12-05
w221 36°C

Decyzja v 1/0L/19 L Uwagi na temat prébki Monitoring kontrolny
Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego z dnia
22.10.2019r. Laboratorium jest

uprawnione do badania wody Sprawozdanie sporzadzit Sprawozdanie autoryzowat
przeznaczone| do spazycia

przez ludzi

Nr protokolu pobrania 2

e

KIEROWNIK
Specjalista LABGRATORIUM

ds. ana]ityf}i laky ratoryjnef

Ane&‘?j %’i@i’adﬁk

* Niniejsze sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci
* Wszystkie wyniki badan zawarte w tym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanej prébki
* W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg — termin ich skladania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0595/2019

Wyniki badan?

Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza - Sgé;l;iﬂn;g parﬁg‘;ﬁnan
Metnosc AZ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,24 1 0.04 1
Barwa Az | meimt e sy HACTINT 8028 <5 ot
oH AZ PN-EN ISO 10623:2012 p t;;-’p.*sz = 6.5-9.5
:fr;;\nirédnoéé elekiryczna w!aéci\x; - PN-EN 27888:1099 24845 2500
Twardos¢ Ogolna AZ mg/l CaC0s PN-ISO 6069:1999 136+ 12 60-500
NPL bakterii grupy coli AZ | NPLw100mi PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 0 0
NPL Escherichia coli AZ | NPLw100mI PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
Liczba enterokokow AZ jtk w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
g)zgglcz;a liczba mikroorganizmow w tkw 1 mi PN-EN SO 6222:2004 51213 Bez nieg:iv;:llnwych

W przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodza od klienta

2) Wynik podano wraz z niepewnoécig rozszerzong, ktéra wynika z niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia
k=2, ktory dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95% (bez uwzglednienia etapu pobierania probki). Podana
niepewno$¢ pomiaru nie moze by¢ stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznej.

) Warto$¢ parametryczna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczongj do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnosci

AZ — oznacza metode badawczg objetg zakresem akredytacji AB 1353 oraz ujgta w decyzji PPIS nr 1/DL/19 z dnia 22.10.2019r o zatwierdzeniu
Laboratorium PWIK Sp. z 0. o w O$wigcimiu jako speiniajacego wymagania do wykonywania badar jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

W przypadku probki dostarczonej przez klienta, gdy laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probki, zamieszczane na
sprawozdaniu wyniki odnoszg sig wylacznie do otrzymanej probki.

Ocene zgodnosci z wymaganiami dokonano w oparciu o warto$ci parametryczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymane wyniki porownanc z wartoéciami parametrycznymi nie uwzgledniajac niepewno$ci pomiaru. Wszystkie wyniki oznaczen oraz ocena
zgodnosci z wymaganiami odnoszg sie wylgcznie do badanej probki

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw pomiaru z wymaganiami:

Wszystkie wyniki oznaczen w badanej prébce nie przekraczaja warto$ci parametrycznych.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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JARS S.A. =
LAISET: LABORATORIA BADAWCZE B S
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobielogia - ﬁzykochemia - sensoryka '4’4@‘\\“ BADANIA
FILIA POLUDNIE: AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 5304/11/2019/M/1
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Oéwiecim 32-603 Oswigeim ul. Ostatni Etap 6
Zlecenie Nr: 5304/1172019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi/réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna

wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(O) - metodyka akredytowana w zakresie OiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Punktpoboru; Kurek czerpalny Vi ' o SR g . e i
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 32-660 Chelmek ul. Powstaricow $laskich 2
Miejsce pobrania: Brak danych
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: =00
Data i godzina; 02-12-2019  14:40
Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawce . " : ,
Transport probek: ~ JARS §S.A. Odbierajgcy:  Prabkobiorca JARS nr: 200
Numer probki:  20991/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  02-12-2019 Data zakoniczenia badari:  03-12-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé**
Liczba Clostridium perfringens Jtk/100 ml | (Ae) PN-EN ISO 14189:2016-10 MZ-9 0
LK |lacznie ze sporami 0

MZ-9 - Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jjakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r,, Poz. 2294)
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** _ nigpewnoét rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdlczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

e =

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanych prébek . Niepewnost wynikéw podaje sig W sytuacji, gdy mato Znaczenie dla miarodajnoéci wynikow badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 s2ti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[ R D e =
Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wfm—

Migjsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 z dnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

UWAGA: Oryginalne sprawozdania 2 badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, s3 kopiami.

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

i NS ;
05-12-2019 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

LT

Pracownik JARS nr: 358 IN ""“I
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JARS
\-‘
JARS S.A.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul, Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ’4,4‘!”]““\\\

www.jars.pl

Sy,

ﬁ‘\%ﬁ ,

S
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PCA

PoLsuie CenTaum
AKREDYTACS

%

BADANIA

AB 1095

l?leceniodawca:

Sprawozdanie z badan Nr: 5304/11/2019/F/1

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Oswigcim 32-603 Ogwiecim ul. Ostatni Etap 6

Zlecenie Nr:

5304/11/2019

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae) - metodyka akredytowana z zakresu elastycznego - referencyjn,

regulowanym prawnie)

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referenc

() - metodyka akredytowana w zakresie oiB
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

(wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
2 0 ile prawo tak stanowifréwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze

yinej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

Punktpoboru:

Kurek czerpalay

T

Przedmiot badania:
Adres pobrania:
Migjsce pobrania;
Pochodzenie wody:;
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
32-660 Chelmek ul. Powstanicéw Slgskich 2

Brak danych

sie¢ wodociggowa

-°C

02-12-2019

brak danych

14:40

Pobranie probek wg:  probki pobrane przez Zleceniodawce

ierajacy: i 1 20
Transport probek: JARS S A Odbierajacy. Prébkobiorca JARS nr: 200
Numer probki:  20991/11/19 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badar: ~ 02-12-2019 Data zakonczenia badaf:  05-12-2019
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Woynik / Niepewnog§¢**
Glin/aluminium ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-9
LX 200 77 =
Suma chloranow i chlorynow (z mg/l (A) PN-EN IS0 10304-4:2002 MZ-9
obliczen)
= 0,7 0,30 =008
Liczba progowa smaku (TFN) (A) PN-EN 1622:2006 MZ-9
LK <1
Liczba progowa zapachu (TON) (A) PN-EN 1622:2006 MZz-9
LK <1
MZ-9 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017r,, Poz. 2294)
Lsaod.'wzm 9IFH Stona 1




* _ niepewnos¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 85% i wpolczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek)

B
!
Wyniki odnoszq si¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig W sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jesttow uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilodci: 1 s2ti bez pisemnej zgody |aboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.
Uwagi:
— —
Sprawozdanie sporzadzono w 1 gz Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK -Mystowice, P - Pomiar in situ
LL i P-Decyzja nr HKN 26/2019 zdnia 04.11.2019 r. wydana przez PPIS Legionowo
LK i P-Decyzja nr NS/HKi$/4560/ZL/W/71-28/2019 z dn. 26.09.2019r. wyd. przez PPIS Katowice

ktronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sq wydawane w formie ele
erdzone za zgodnos¢ z oryginalem, sa kopiami.

elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg potwi

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
05-12-2019 1F:—l,- Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektranicznym
Gl
Pracownik JARS r: 358 (R T
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