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BADANIA

AB 610

LABORATORIUM CENTRALNE
BADAME WODY

Oferufe uslugi z zakresu pobierania

probek | badania wody przeznaczonef

do spoZycia, wéd powierzchniowych,
podziermnych, Zrodlanych i posiada
akredyfacje Polskiego Cenfrum
Akredytacji nr AB 610 obsjmujaca
zakresem pobieranie probek wody
przeznaczonej do spoZycia, a fakZe
ozhaczenia:

- metnosci

- barwy

- azolynéw

- azZotanow

- jonu amonowego

- twardosci ogoinej
© - zasadowosci ogoinef

- wapnia

- magnhezu

- chlorkéw

- przewodnosci el wiasciwej

- ortofosforanow

- fosforu ogdéinego

- siarczanow

- fluorkéw

- odczynu

- Zelaza ogdinego

- manganu

- chromu ogéinego

- cynku

- gfinu

- kadmu

- ofowil

- niklu

- miedzi

- boru

- baru

- zawiesiny ogoinej

- utleniainosei 2 KMnO,

- ChZTe

- chloru wolnego

- ogdlnej liczby mikroorganizmdow

w22736°C
- grupy coli
- Escherichia coli
- enferckokéw kafowych,
- Clostridia red. siarczyny
- Clostridium perfringens
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonelia sp.

ponadto poza zakresem akredytaci

wykonujemy

m. in. .0znaczenia
- selenu
- tlenu rozpuszczonego
- BZT;s
- Suchej pozostalosci
- {inne

Laboraforium zatwierdzone przez

Panstiwowego Powiatowego Inspeklora
Sanifarnego decyzfg z dnia 05.01.2012 r

Jest uprawnione do badania wody
przeznaczohej do spozycia

LABORATORIUM CENTRALNE

BADANIE WODY
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WL/020/2013

Temat Badanie probki wody
Migjski Zaktad Gospodarki Komunalnej
Kilient w Chelmku Spétka z o0.0.
32-860 Chetmek ul. Piastowska 18
Zlecenie Zlecenie z dnia 21.01.2013 r. zarejestrowane

pod numerem ZRLW/021/2013

Cel badania

Okreslenie przydatno$ci wody do spozycia

Obiekt badari -

woda przeznaczona do spozycia

Prébke pobrat

Klient

Data pobrania prébki”

21.01.2013r.

Data dostarczenia prébki

21.01.2013r.

Metoda pobrania prébki

Inne istotne informacje na temat prébki:

Stan préobki w chwili przyjecia prawidiowy

Miejsce pobraniafopis prébki®

Nr prébki
w laboratorium

Suw Chetmek — woda wplywajaca do sieci

1034013012100

Sprawozdanie opracowat

Nk;ujak

Zatwierdzam

KIEROWRNIK

LABORATORIUM GENTRALNEGO
z

‘w przypadku probki dostarczonej przez klienta dane pochodza od klienia

oo ord

mgr inz. Martin Bylak

Wyniki badari aodnioszq sie wylgeznie do badanej probki. Sprawozdanie moZe by¢ powielane jedynie w

Wydrukowano 2 egz.

Centrainego”

Klient egz. - oryginat
RLegz. -kopia

cafodci. Kazda inna forma wykorzystania wynikow wymaga pisemnef zgody Kierownika Laboratorium
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Istnigje procedura reklamacyi, termin sidadania reklamacji — 7 dni od odebrania wyniku badar
ZKJ-5-03
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LABORATORIUM CENTRALNE
BADANIE WODY

Sprawozdanie z badan nr WL/020/2013

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Badania wykonano dn. 21.01.2013r.
i Najwyzsza
' Oznaczenie Jednostka Wynilg’ Niepewnosé’ Metoda badawcza dopwtl:;ggzlna
: o . lub zakres®
Metnosé A NTU 0,46 10,06 PN-EN SO 7027:2003 pit.6 1
Barwa A mg/L Pt 10 +4 PN-EN ISO 7887:2002pkt. 4 Akceptowalna
Zapach - Z1Sicly . PB/UC/41 wyd.1 z dn. 22.08.2007 | Akceptowalny
Odczyn A - 7,7 +0,1 PN 90/C-04540/01 6,5-9,5
Jan amonowy A| mg/L NH, < 0,10_' - PN-ISO 7150-1:2002 0,5
Przewodno$¢ w 25°C A pSfcm 278,6 6,1 PN-EN 278881999 2500

Badania wykonano w dn.

Kierownik Laboratorium

Zq.*ﬂ’l-

mgrinz.

1%

larcin Bujak

auforyzowat

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

21.01.2013 - 23.01.2013r.

-Najwyisza .
Oznaczenie Jednostka Wynik | Niepewnosé® Metoda badawcza do;;;asrztg:zlna

lub zakres®

Bakterie grupy coli jtk/100 m| - PN-EN ISO 9308-1:2004 0
+Ap1:2005+AC:2009 2

Escherichia coli Al itkM00 mi - wyfgczeniem pit. 8.4 0
Clostridium perfringens jik/100 mi 0 - PB/UC/3T wyd. 2z 30.12.2010 0

1. 2015

inspe ior mlkroblolog

autoryzowa

Dostarczona prébka wody w badanym zakresie spethia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia przez ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007 r.
Z pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466).

2 - Podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, kiéry
dla rozktadu normainego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Podana niepewnoss nie uwzglednia etap pobrania prébki.

3 — Najwyzsza dopuszczalna wartodé lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
wymagan detyczaeych jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007 r., poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2010

poz. 466)

A — oznacza metode badawcza objetq zakresem akredytaci AB 610

KONIEC SPRAWOZDANIA

ZKJ-5-03

Strona2z2

Edycja 1/19.03.2012




