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BADANIE WODY
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LABORATORIUM CENTRALNE
. BADANIE WODY

Sprawozdanie z badaih nr WL/051/2013

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Badania wykonano dn. 07.02.2013r.
NajwyZsza
Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewnos$é® Metoda badawcza dog;:as:ggzlna

lub zakres®
Metnosé A NTU 0,38 10,04 PN-EN ISO 7027:2003 pkt.6 1
Barwa A mg/L Pt 5 2 PN-EN ISO 7887:2002pkt.4 Akceptowalna
Zapach - Z1Scly - PB/UC/41 wyd.1 z dn. 22.08.2007 | Akceptowalny
Odczyn A - 7,8 +0,2 PN 90/C-04540/01 B6,5-9,5
Zelazo ogodlne A mg/L 0,037 +0,008 PB/UC/22 wyd.T z 10.11:2004 0,20
Mangan A mg/L < 0,020 PBAIC/OS wyd. 1z 10.02.2004 0,050
Jon amonowy A | mg/L NHs < 0,10 . PN-ISO 7150-1:2002 0,5
Przewodnos¢ w 25°C A pSfem 329,4 7,2 PN-EN 27888:1999 2500
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WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

07.02.2013 - 09.02.2013 r.
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Dostarczona probka wody w badanym zakresie spetnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia przez ludzi okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417; Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466).

2 — Podana niepewno$¢ rozszerzona wynika z niepewnoéci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, ktory
dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Podana niepewno$é nie uwzglednia etapu pobrania prabki.
3 ~ Najwyzsza dopuszczalna wartosé fub zakres zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
wymagan doiyczacych jakosci wedy przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 81 z 2007 r,, poz. 417, Dz. U. nr 72 z 2010

poz. 486)

A — oznacza metode badawcza objetg zakresem akredytacji AB 610
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