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Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan 1 pomiarow

w Srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

» oznaczania stezen substancii
chemicznych i pylowych,

» pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogdinym:
bierania probek gazow
odlofowych,

= oznaczania stezen substanciji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,

= pomiary emisji do powietrza,
hatasu, pdl elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

= wid powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

« $ciekow,

 osaddw Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggow wodnych,

+ osadéw i odpadow,

* gleb/gruntow,

= produktéw naftowych,

« substanciji chemicznych.

Badaii mikrobiologicznych:
 wod,

* psadow Sciekowych,

Badan spalin pojazdéw
gorniczych.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0298/ZL/14

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 2/14 z dnia 2014-01-20

Nr zlecenia wg CBIDGP: 4/14/00130

MIEJSKI ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CHELMKU SP. Z 0.0.
32-660 CHELMEK, ul. PIASTOWSKA 18

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.
Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.

Sprawozdanie sporzadzit:

Inspektor ds. Badan Srodowiska
rozen Naturalnych

r éf{ )cgé"é}l% Dyllus

Sprawozdanie autoryzowat:

Inspektor ds. Badan Srodowiska

Kierownik Rragowrii
Analiz Fizykochemiazjy Blologicznych Zagrozen Naturalnych

Irena Malczyk gr inz. Matgorzata Nir

Zatwierdzit:

KIEROWRNIK
Laboratorium Angliz Chemicznych

DYREKTOR
Osrodka Badan{Srodowiska
i Zagrozen Naturalnych

mgr Magdalana-Smigiel

Ledziny, dn. 2014-01-23
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Zatacznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.



CBIDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 0298/Z1L/14

z dnia 2014-01-23

Strona: 2

Stron: 2

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie V1 z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

MIEJSKI ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CHEEMKU SP. Z 0.0.
32-660 CHELMEK, PIASTOWSKA 18

Migjsce poboru prébki: Chelmek - biok przy ul. Powstancéw Slaskich Probke pobrat: Klient
Data dostarczenia probki: 2014-01-21 09:45:00 Praobke dostarczyt: Klient
Stan probki dobry
Numer probki 0365/ZL1H14
Datafgodzina pobrania prabki 2014-01-21

Miejsce pobrania prébki

prébka wody - monitoring kontrolny

Rodzaj prébki Woda
Zakres
. Metoda badaweza/ . Dopuszczalne s
*
S, Parametr Metoda oznaczenia Jednostka gkaocr;i rxia; wartosci Wyniki badan
FB-133/02,2012 wyd. Il z dnia .
A | Clostridium perfringens 01.02.2012r Ltksoomy |0 THHA00 0 0
Filtry membranowe
. . PN EN IS0 9308-1: :
A | Bakterie Escherichia | 500, 80q.90054aC:2000 | [tks10omy | O ThEK/100 0 0
coli " ml
Filtry membranowe
PN EN ISO 9308-1: od 1 it k/100
A Bakterie: grupy coli 2004+Ap1:2005+AC:2009 [i.t.k./100ml] ];'r;i - o™ 0
Fittry membranows
PB-130/02.2012 wyd. |l z
Stezenie jondw wodoru | dnia 01.02.2012r.w oparciu o ~ y
A (pH) PN-0/C-04540.01 [pHI 2.0-13.0 6.58.5 7.6
Potencjometrycznie +0.3
Przewodnoid PN-EN 275888:1993
A elektryczna wiadciwa Konduktometryezaie hSlem) 10-2000 2500 561 £11
PB-129/02.2012 wyd. Il z dnia Akceptowalny przez
A Barwa PO;\’O;NZ:]S"S?&?D;&?% [magfl P1{] 5 - 1500 konsumetdw i bez 5
Spektrofotometrycznie nieprawidtowych zmian *1
s PN-EN IS0 7027:2003 pkt.6.3
A Metnosé Nefelomelrycznie INTU) 0.15-100 1 0.18 £0.03
PN-EN 1622:2006
. Akceptowalny przez
A Liczba progowa smaku Metoda _ 15 konsumentow i bez 1
(TFN) organoleptyczna-parzysta | nieprawidtowych zmian
wyboru niswymuszanego
PN-EN 1622:2006
N Akceptowalny przez
A Iz:::;:shﬂ“()'lqg“bﬁ organole;’lt:;g::-paxzysta B 15 konsumentéw j bez 1
wyboru nie uszonego nieprawidtowych zmian
PB-26/02.2012 wyd. IV z dnia
01.02.2012r. (w oparciu o
A Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002) [mgfl NH,] 0.013-2570 0.50 0.040
Spektrofotometrycznie +0.008

*Dopuszcza sie pojedyficze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prabkach, do 5% probek w ciggu roku.
Przewodnosé elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
Liczba progowa smak (TFN): wynik 1 oznacza brak smaku (smak akceptowalny i bez nieprawidiowych zmian), wynik > 1 oznacza smak

nieakcepiowalny.

Liczba progowa zapachu (TON): wynik 1 oznacza brak zapachu (zapach akceptowalny i bez nieprawidiowych zmian), wynik > 1 oznacza zapach

nieakceptowalny.

Nicpewnoét: niepewnoét rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspdiczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewno$t nie zawiera niepewnogcl zwlgzanej z

pobieraniemn probki.

* 54, - symbol jakoéci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Uwagi:

W powyzszej abeli w kolumnie ,,dopuszczalne wartosci” przedstawiono wartoci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do

spozycia przez ludzi wg Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. ( Dz, U. Nr 61, poz. 417 z pozniejszymi zmianami Dz. U. Nr 72 poz.
466 z dnia 20 kwietnia 2010r.) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Laboratorium oéwiadcza, 2e wyniki odnosza sie wylacznie do badanej(ych) prébki{ek). Niniejsze sprawozdanie z bada bez pisemnej 2gody laboratorium nie moze by¢

powielane inaczej niz w catosci.

Daty wykonania poszczegdinych badai sq identyfikowaine poprzez zapisy prowadzane w laboratorium.
*KOMIEC SPRAWQZDANIA*



