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+ Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci
» Wszystkie wyniki badan zawarte w tym sprawozdaniu odnoszg si¢ wytacznie do badanej prébki
» W Laboratorium obowigzuje procedura rozpatrywania skarg — termin ich sktadania: 7 dni od odebrania sprawozdania z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0239/2017

Wyniki badar?

. Wartos¢
Oznaczany parametr Jednostka Metoda badawcza prébki nr sl
0292/2017
Metnos¢ A NTU PN-EN ISO 7027:2003, pkt. 6 0,17 £0.03 1
PB-01 wyd. 3 z 11.08.2016r. na Akceptowaina przez
Barwa A mglLEt podstawie testu HACH Nr 8025 <5 ni';:{‘:v“;;‘.?,’;ﬁ‘y’g,'z";fﬂn
7,4+02
- PN-EN ISO 10523:2012 ’ .
pH A w temp. 21.0 °C 6.5-9.5
Przewodnos¢ elektryczna uSlem PACEN 27866:1980 28116 2500
wiasciwa w 25 °C ’ -
3 PB-03 wyd. 3 z 18.04.2016r. na
Jon amonowy mo/l NH podstawie testu HACH LANGE LCK 304 <.10 0.5
Twardos¢ Ogolna A mg/l CaCOs PN-ISO 6059:1999 121110 60-500
NPL bakterii grupy coli A | NPLw 100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
NPL Escherichia coli A | NPLw 100 ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0

W przypadku prébki dostarczonej przez klienta dane pochodza od klienta
2Wynik podano wraz z niepewnoscig rozszerzona, ktora wynika z niepewnos$ci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2,
ktéry dla rozktadu normalnego zapewnia poziom ufno$ci w przyblizeniu 95%. Podana niepewnos$¢ nie uwzglednia etapu pobierania prébki.

3 Warto$¢ dopuszczalna okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989.)
Warto$ci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszos$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci
A — oznacza metode badawczg objeta zakresem akredytacji AB 1353 ‘

Pomiar metno$ci wykonany w oparciu o wycofang norme PN-EN ISO 7027:2003.

ZKJ-5-02 wyd. 1z 17.02.2017r.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Dyt { Beraeirbisd
FILIA POLUDNIE: ) ' AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 WWW.jars.p
Sprawozdanie z badan Nr: 174/03/2017/F/2
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. O$wigcim 32-603 Os$wigcim ul. Ostatni Etap 6
Zlecenie Nr: 174/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

fynamicLO oy, Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 32-660 Chetmek, Powstancow Slaskich 2
Miejsce poboru: Blok mieszkalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: ok )
Data i godzina: 07-03-2017 09:30
Pobor probek wg: probki pobrane przez Zleceniodawce .
Transport probek: JARS Sp. zo.o. Odbierajecy: RogaRaddsiaw
Numer probki:  3597/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 07-03-2017 Data zakonczenia badafi: ~ 10-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 40
LK
200 4
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Suma chloranéw i chlorynow (z mg/l (A) PN-EN ISO 10304-4:2002 MZ-2 0.23
LK |obliczen) ' £0,06
0,7 ’

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnos$ci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

r

Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoSci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamaciji.

{

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LI - Lajski,

LK - Mystowice

Sporzadzono dnia:
13-03-2017

Autoryzowal:

Abrantowicz Barbara
Kosycarz Grzegorz
Korus Wioletta

Zatwierdzil:

Koniec Sprawozdania

Doradca Analityczny

Sebastian Stolorz

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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POLSKIE CENTAUM
AKREDYTAC.

JARS Sp.10.0 f
. LABORATORIA BADAWCZE =Sl
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka s for .
FILIA POLUDNIE: ‘ AB 1055 i
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 174/03/2017/M/2
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. O$wigcim 32-603 Os$wigcim ul. Ostatni Etap 6
Zlecenie Nr: 174/03/2017
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 32-660 Chetmek, Powstaricow Slaskich 2
Miejsce poboru: Blok mieszkalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: -9
Data i godzina: 07-03-2017 09:30
Pobor probek wg: .y
Tmnsplt))n pro'bei: Odbierajacy: Rosa Radostaw
Numer probki:  3597/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  07-03-2017 Data zakonczenia badani:  08-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Liczba Clostridium perfringens Jjtk/100ml | (A) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z MZ-2 0
LK |lacznie ze sporami dnia 13.11.2015 (Dz. U. 2015 poz.

1989)

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;j.

** - niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnos$ci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w iloci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: A}ltorymwalt Zatwierdzik: Podpisano:
09-03-2017 Drewko Agnieszka Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sebastian Stolorz AT T TR A
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